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ECS - Falko Jahn
Am Wenigerflur 14
54338 Piesport
Tel. 06507 - 9989954
mail@ecs-online.org

Kunde / Betreiber:Errichter
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Änderung 
Hauptsicherung SLS 50 A
Nach AR-N-4100, da 16mm² Zählerverdrahtung und nur ein Zähler im Zählerfeld

Ib <= In < Iz
14,5 A < 32 A <  34 A

Entfall Erzeugungszähler,
da Generatorleistung < 30kWp, 
nach EEG 

Messkonzept:
Westnetz C3 SWT
- Überschusseinspeisung
- Kaskade mit WP
- Ohne Erzeugungsmessung
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FELD SÜD LINKS

Feld Süd, rechts
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Matthias Eisner
Von Babenberg Str. 76
54296 Trier

Erzeugungsanlage 12 kWp

Pmax = 1200 Wp
70% Regel: Enfällt
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NYM 5x6mm²

Zähleranlage / Verteilerfeld
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